GUIA TECNICA

(Criteri d'interpretacié de la Normativa de Protecci 6 Contra Incendis)

e A
Compartimentacio en edificis Fia: 2.01
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OBJECTE:

Establir els requeriments de sectoritzacié en edificis d’ds administratiu ocupats
per oficines amb més d’un titular i amb serveis centralitzats.

AMBIT D'APLICACIO:

Edificis d’Us administratiu ocupats per oficines amb diferents titulars amb els
serveis i les instal-lacions de proteccid contra incendis centralitzats.

CRITERIS D’APLICACIO:

» La superficie construida de tot sector d’'incendis no superara els 2.500
m? 0 5.000 m? si disposa d'instal-lacié d’extincié automatica.

= Els elements que separen les oficines de diferents titulars entre si seran
com a minim EI 60.




