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1. Antecedents

El barri de Trinitat Vella està ubicat al districte de Sant Andreu, en la zona perimetral de la ciutat de Barcelona. 

Gran part dels habitatges d'aquesta zona són antics i així ho reflecteixen les seves instal·lacions. La majoria de
les línies  elèctriques i  de telecomunicacions són aèries i  tenen els  seus registres  a  les façanes,  així  com les
canonades de gas que discorren també per les façanes.

Per tal de millorar l'eficiència energètica dels edificis es preveu la instal·lació d'aïllament tèrmic a les façanes que
alhora  millora  l'impacte  visual  de  les  mateixes  i,  com a  conseqüència,  s'afectaran  els  serveis  existents  aeris
ancorats. 

2. Objecte

L’objecte d'aquest projecte és identificar les instal·lacions aèries que discorren per les façanes d'alguns edificis
del barri de Trinitat Vella de Barcelona. Aquesta tasca forma part d'un projecte més gran promogut per l'Ajuntament
de Barcelona en el  que es vol  millorar  l'eficiència  energètica dels  habitatges,  disminuir  l'impacte visual  de les
instal·lacions i promoure el creixement d'un barri antic i marginal. Per tal d'aconseguir-ho el primer pas és soterrar
les instal·lacions comunes que arriben als habitatges de: gas, telecomunicacions, electricitat... 

L'àmbit d'actuació del projecte està delimitat en el plànol corresponent adjunt a l'annex. Consta dels següents
carrers:

– Via Bàrcino (del número 1 al 44)

– Carrer de Vicenç Montal (del número 10 al 14)

– Carrer de Mossén Epifani Lorda (del número 6 al 20)

– Carrer de la Foradada (del número 79 al 87 y del 96 al 106)

– Carrer de la Mare de Déu de Lorda (del número 72 al 102)

3. Dades generals

3.1. Emplaçament de l'obra

Tipus d'actuació:          Identificació de serveis existents a les façanes dels habitatges del barri de Trinitat 
Vella a Barcelona 

Situació:   Trinitat Vella, Sant Andreu, Barcelona:

– Via Bàrcino (del número 1 al 44)

– Carrer de Vicenç Montal (del número 10 al 14)

– Carrer de Mossén Epifani Lorda (del número 6 al 20)

– Carrer de la Foradada (del número 79 al 87 y del 96 al 106)

– Carrer de la Mare de Déu de Lorda (del número 72 al 102)

Terme municipal:   Barcelona

3.2. Dades del consultor

Dades del Consultor:

·        Nom: MOSE Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U. 

·        CIF: B65242711

·        Adreça: Carrer Canigó, 84 baixos 4a 08031 Barcelona

·        Enginyer Industrial: Agustí Moseguí Giménez (Núm. col·legiat 10351)

4. Normativa general d'aplicació

Al tractar-se d'una tasca d'identificació de serveis i no de l'elaboració d'un projecte com a tal, no fa falta  regir-se a
cap normativa específica. 

Per tal d'identificar els serveis  cal conèixer com arriben les instal·lacions als habitatges. En cas de que sigui
necessari, les normatives més importants a consultar seran les següents:

– Instal·lació elèctrica: REBT

– Instal·lació de telecomunicacions: Reglament ICT

– Instal·lació d'aigua: CTE DB HS 4

– Instal·lació de gas: UNE60670

5. Serveis existents

Per tal de realitzar adequadament la tasca d'identificació dels serveis aeris existents s'ha demanat a ACEFAT els
plànols dels serveis existents que es troben dins l'àmbit d'actuació. Aquests plànols es troben a l'annex adjunt i són
els següents:

– Instal·lació d'aigua AGBAR

– Instal·lació de clavegueram 

– Instal·lació d'ONO de fibra òptica

– Instal·lació d'enllumenat

– Instal·lació d'electricitat FECSA ENDESA

– Instal·lació de gas natural

– Instal·lació de Telefónica
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Cal remarcar que els plànols de telecomunicacions no reflecteixen el cablejat aeri que discorre per façana i, per
tant, dificulten la tasca d'identificació dels serveis de telefonia i fibra òptica.

6. Metodologia de treball i actuació

Un  cop  recollida  tota  la  informació  possible  dels  serveis  existents  es  realitza  la  tasca  d'identificació.  El
procediment per a la realització d'aquesta tasca es divideix en varies fases:

En la primera fase s'ha dut a terme una identificació dels serveis a partir de la informació recollida dels serveis
existents i mitjançant l'eina de Google Maps, Street View. En aquest punt, la informació no és del tot detallada i es
fa necessari la realització de visites d'obra per tal de contrastar la informació.

En la segona fase es realitza el treball de camp visitant l'emplaçament i identificant, realment, quines són les
instal·lacions que discorren per façana. És important remarcar que per dur a terme aquesta tasca únicament s'ha fet
servir la percepció visual, és a dir, no s'han desconnectat ni mogut cables. De totes formes, s'han obtingut uns
resultats bastant acurats.

Hi ha una tercera fase en la que es combinen els treballs de camp i  d'oficina. En aquesta fase es realitzen
aquelles tasques que no havien quedat clares en les dues altres fases i s'acaba de reunir la informació necessària.

La quarta fase és la de preparació de la documentació necessària i lliurament.

7. Instal·lacions

A continuació s''identifiquen les instal·lacions del edificis:

Instal·lació d'aigua

Totes les escomeses d'aigua dels edificis són subterrànies. A l'entrada de cada habitatge hi ha una arqueta al
terra on es troba la clau de pas . No es troben canonades d'aigua que discorrin per façana.

Instal·lació de gas

Cada edifici disposa del seu muntant de gas, amb la seva beina de protecció, i la seva arqueta al terra. En alguns
casos aquesta canonada puja verticalment fins a part superior de l'edifici i després es distribueix per l'interior als
comptadors  dels  pisos.  En  altres  casos  la  canonada  entra  directament  a  l'interior  de  l'edifici  mitjançant  un
passamurs a façana des d'on es distribueix.

La disposició del plànol de serveis existents de gas ha facilitat la identificació d'aquest servei. 

Instal·lació d'electricitat

La línia elèctrica general de baixa tensió discorre generalment subterrània. En alguns trams però, discorre per
façana o és aèria. La ubicació de la línia queda indicada als plànols.

Gran part dels edificis que es troben dins l'àmbit són antics i disposen d'escomeses elèctriques aèries. En alguns
casos les línies pugen pel muntant elèctric propi de l'edifici i es connecten a la Caixa General de Protecció (CGP)
col·locada a la façana de cada edifici. En altres casos hi ha un muntant comú per varis edificis que connecta una
caixa de derivació i d'allà es bifurca cada línia fins a la CGP corresponent.  Després la Línia General d'Alimentació
(LGA) condueix l'electricitat des de la CGP fins als comptadors elèctrics ubicats dins l'edifici.

En els edificis més nous l'escomesa es subterrània i no discorre cablejat per façana. Únicament es troba ubicat a
la façana l'armari empotrat on hi ha la CGP.

Instal·lació de telecomunicacions

La instal·lació de telecomunicacions és la més complexa de totes. La línia principal de telecomunicacions discorre
per les façanes dels edificis exceptuant algun petit tram que es troba soterrada.

Cal diferenciar dins la instal·lació de telecomunicacions la instal·lació antiga de telefonia de coure i la instal·lació
de fibra òptica. L'esquema de connexió d'ambdós tipus d'instal·lacions es similar però es necessari explicar-lo.

La telefonia antiga discorre pel cablejat de coure. Consta dels següents elements:

– Una línia principal de coure que discorre per façana.

– Un torpedo: element d'unió de cablejat  de la línia principal  amb una línia de derivació.  Col·loquialment
conegut com “empalme”.

– Una caixa de registre exterior: element que s'encarrega de rebre la línia secundària de derivació i distribuir
les línies telefòniques de cada pis. Aquesta caixa disposa d'un número de registre tal i  com s'indica als
plànols. A vegades aquesta caixa no disposa de tots els números degut al desgast atmosfèric o a que la
tapa s'ha extraviat. En aquests casos s'ha indicat la numeració amb una X.

Actualment les instal·lacions de telecomunicacions fan servir la fibra òptica. Consta dels següents elements:

– Una línia principal de fibra òptica que discorre per façana.

– Una caixa de distribució de fibra òptica: rep les dades de la línia principal i les distribueix a cada abonat.
Aquesta caixa disposa d'un número de registre tal i com s'indica als plànols. A vegades aquesta caixa no
disposa de tots els números degut al desgast atmosfèric o a que la tapa s'ha extraviat. En aquests casos
s'ha indicat la numeració amb una X.

Dins l'àmbit d'actuació hi ha dues companyies de telecomunicacions: Telefónica (treballa amb telefonia de coure i
fibra òptica) i Orange (només fibra òptica). 

A continuació s'adjunta imatge explicativa del connexionat de les línies.

En vermell es pot observar la línia de telefonia de coure amb la línia principal. Al torpedo es deriva una línia
secundària que arriba a la caixa de registre. Al registre arriben les línies dels abonats. En groc està dibuixada la línia
principal de fibra òptica d'Orange. En blau es pot veure la línia de fibra que arriba a la caixa de Telefonica / Movistar
i després continua a la següent caixa. A la caixa arriben les línies dels abonats.

És important aclarir que molts dels cables de telecomunicacions de coure no funcionen. Això és degut a que molts
cops s'instal·la la fibra òptica en substitució del cablejat de coure i aquest no es retira i, per tant, queda inutilitzat.
Caldria parlar amb les companyies telefòniques i els veïns i fer una neteja global de tot el cablejat a retirar.

També s'ha de remarcar que és impossible seguir amb la vista el cablejat de telecomunicacions dels abonats (hi
ha molts cables) i tampoc és possible conèixer d'on provenen tots els cables finals i a quin pis es dirigeixen. Alhora
d'instal·lar el cablejat molts cops es deixa més cable tirat del compte per si s'ha d'ampliar la xarxa fet que dificulta el
seguiment de la  xarxa.  A més, els  cables a vegades discorren per  canaletes i  no és possible seguir  el  traçat
visualment sense desmuntar res.

Per tot lo explicat anteriorment, per tal de conèixer a quin registre es dirigeixen els cables s'utilitzarà el criteri de
proximitat; és a dir, cada caixa de fibra òptica o de coure tindrà un àrea d'influència on es connectaran els abonats
més pròxims. 
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Aquesta imatge està  extreta  del  plànol.  Les fletxes en lila  representen les línies  de telecomunicacions dels
abonats. Aquestes línies aniran connectades per regla general al registre més pròxim; és a dir, a les caixes que
estan col·locades a sota. En cas de que siguin de fibra òptica aniran connectades als registres de fibra òptica (blau
o groc) i en cas de que sigui de coure es connectarà al registre de coure (vermell). 

És possible que quan l'abonat instal·lés la fibra, el registre més proper no existís encara i aleshores la línia
estigués connectada al següent registre més proper. Per això i per lo explicat abans, és molt possible que hi hagi
algun cable que no compleixi aquesta hipòtesis. De totes formes s'ha procurat obtenir els resultats més acurats
possibles.

Tal i com es pot veure, la fletxa lila representa cablejat de telecomunicacions dels abonats. Els diferents cables
dels clients es connectaran a un dels dos registres més pròxims. És per això, que s'han fet plànols de trams, per
tenir continuïtat de les línies.

Per últim, cal  aclarir  que al no disposar de plànols de serveis existents de telecomunicacions on estiguessin
dibuixades les línies aèries de telecomunicacions s'ha dificultat la tasca. Tot i així, s'ha aconseguit traçar visualment
les línies principals. Als plànols hi ha indicada tota la informació necessària.

Serveis propis

D'altra banda per les façanes dels edificis també hi discorren algunes instal·lacions de serveis propis. La més
comuna és el cablejat d'antena de TV. En molts casos cada propietari fa passar el cable de l'antena de TV per la
façana del carrer fins el terrat on està ubicada l'antena. També hi ha unitats exteriors d'aires condicionats ubicats a
façana, baixants pluvials... 

Altres

En algunes façanes hi ha altres tipus d'instal·lacions que no s'han tingut en compte en els apartats anteriors com
l'enllumenat públic o les càmeres de trànsit.

8. Lliurament

Per al lliurament de la documentació del projecte s'han realitzat diversos documents adjunts a la memòria per tal
d'identificar els serveis amb la màxima claredat possible. 

En primer lloc, s'han realitzat unes fitxes dels serveis amb les façanes de cadascun dels edificis. Aquestes fitxes
inclouen una imatge de la façana actual de l'edifici, algunes dades representatives com l'amplada, i  l'  alçada, i
l'existència o no existència de les instal·lacions que discorren per façana (aigua, electricitat, telecomunicacions i
gas) i dels serveis propis (antena TV, baixants pluvials, aire condicionat...).

En segon lloc, cadascuna d'aquestes fitxes anirà complementada amb un plànol de la seva façana. En aquest
plànol estan representades les instal·lacions en la vista frontal i en planta. S'han realitzat dos tipus de plànols: un
per  façana i un per tram de façanes (per tal de veure la continuïtat de les línies de les instal·lacions). També
s'adjunta un plànol d'emplaçament amb l'àmbit d'actuació indicat.

Per últim s'adjuntaran els plànols dels serveis existents proporcionats per ACEFAT.

Barcelona, febrer de 2.020

Agustí Moseguí Giménez

Enginyer Industrial

Col. 10.351
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ANNEX I – FITXES DELS SERVEIS
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ANNEX II – PLÀNOLS
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N.CAP. N.PLANOL TITOL FULL
1 EMPLAÇAMENT

1.1 01-EMP Emplaçament ,Situació i Index 1
2 PLANTA I ALÇATS

2.1 01-SSEE-PLANTA Planta Serveis Existents 1
2.2 02-VB25-VB19 Planta i Alçats VB25-VB19 1
2.3 03-VB25 Planta i Alçats VB25 1
2.4 04-VB23 Planta i Alçats VB23 1
2.5 05-VB21 Planta i Alçats VB21 1
2.6 06-VB19 Planta i Alçats VB19 1
2.7 07-VB17-VB11 Planta i Alçats VB17-VB11 1
2.8 08-VB17 Planta i Alçats VB17 1
2.9 09-VB15 Planta i Alçats VB15 1
2.10 10-VB13 Planta i Alçats VB13 1
2.11 11-VB11 Planta i Alçats VB11 1
2.12 12-VB09-VB03 Planta i Alçats VB09-VB03 1
2.13 13-VB09 Planta i Alçats 1VB09 1
2.14 14-VB07 Planta i Alçats 1VB07 1
2.15 15-VB05 Planta i Alçats 1VB05 1
2.16 16-VB03 Planta i Alçats 1VB03 1
2.17 17-VB01TRAM Planta i Alçats VB01TRAM 1
2.18 18-VB01 Planta i Alçats VB01 1
2.19 19-CVM10-CVM14Planta i Alçats CVM10-CVM14 1
2.20 20-CVM10-14(1) Planta i Alçats CVM10-14(1) 1
2.21 21-CVM10-14(2) Planta i Alçats CVM10-14(2) 1
2.22 22-CMEL20-CMEL18Planta i Alçats CMEL20-CMEL18 1
2.23 23-CMEL20 Planta i Alçats CMEL20 1
2.24 24-CMEL18 Planta i Alçats CMEL18 1
2.25 25-CMEL16-CMEL8Planta i Alçats CMEL16-CMEL8 1
2.26 26-CMEL16-8(1)  Planta i Alçats CMEL16-8(1) 1
2.27 27-CMEL16-8(2)  Planta i Alçats CMEL16-8(2) 1
2.28 28-CMEL06TRAM Planta i Alçats CMEL06TRAM 1
2.29 29-CMEL06 Planta i Alçats CMEL06 1
2.30 30-CF79-CF81 Planta i Alçats CF79-CF81 1
2.31 31-CF79-81(1) Planta i Alçats CF79-81(1) 1
2.32 32-CF79-81(2) Planta i Alçats CF79-81(2) 1
2.33 33-CF85-CF87 Planta i Alçats CF85-CF87 1
2.34 34-CF83-85 Planta i Alçats CF83-85 1
2.35 35-CF87 Planta i Alçats CF87 1
2.36 36-VB44-VB40 Planta i Alçats VB44-VB40 1

2.35 35-CF87 Planta i Alçats CF87 1
2.36 36-VB44-VB40 Planta i Alçats VB44-VB40 1
2.37 37-VB43-44 Planta i Alçats VB43-44 1
2.38 38-VB42B-42 Planta i Alçats VB42B-42 1
2.39 39-VB41 Planta i Alçats VB41 1
2.40 40-VB40 Planta i Alçats VB40 1
2.41 41-VB39-VB35 Planta i Alçats VB39-VB35 1
2.42 42-VB39 Planta i Alçats VB39 1
2.43 43-VB38-38INT Planta i Alçats VB38-38INT 1
2.44 44-VB37 Planta i Alçats VB37 1
2.45 45-VB36BIS Planta i Alçats VB36BIS 1
2.46 46-VB36 Planta i Alçats VB36 1
2.47 47-VB35 Planta i Alçats VB35 1
2.48 48-VB34-VB31 Planta i Alçats VB34-VB31 1
2.49 48-VB34-VB31 Planta i Alçats VB34-VB31 1
2.50 50-VB33-32 Planta i Alçats VB33-32 1
2.51 51-VB31 Planta i Alçats VB31 1
2.52 51-VB31 Planta i Alçats VB31 1
2.53 53-VB30-29 Planta i Alçats VB30-29 1
2.54 54-VB28 Planta i Alçats VB28 1
2.55 55-VB27 Planta i Alçats VB27 1
2.56 56-VB26 Planta i Alçats VB26 1
2.57 57-VB24TRAM Planta i Alçats VB24TRAM 1
2.58 58-VB24(1) Planta i Alçats VB24(1) 1
2.59 59-VB24(2) Planta i Alçats VB24(2) 1
2.60 60-CF106-CF98 Planta i Alçats CF106-CF98 1
2.61 61-CF106-104 Planta i Alçats CF106-104 1
2.62 62-CF102 Planta i Alçats CF102 1
2.63 63-CF100 Planta i Alçats CF100 1
2.64 64-CF98 Planta i Alçats CF98 1
2.65 65-CF96-CMDL98 Planta i Alçats CF96-CMDL98 1
2.66 66-CF96 Planta i Alçats CF96 1
2.67 67-CMDL102 Planta i Alçats CMDL102 1
2.68 68-CMDL100 Planta i Alçats CMDL100 1
2.69 69-CMDL98 Planta i Alçats CMDL98 1
2.70 70-CMDL96-CMDL88Planta i Alçats CMDL96-CMDL88 1
2.71 71-CMDL96 Planta i Alçats CMDL96 1
2.72 72-CMDL94 Planta i Alçats CMDL94 1
2.73 73-CMDL92 Planta i Alçats CMDL92 1
2.74 74-CMDL90 Planta i Alçats CMDL90 1
2.75 75-CMDL88 Planta i Alçats CMDL88 1

2.74 74-CMDL90 Planta i Alçats CMDL90 1
2.75 75-CMDL88 Planta i Alçats CMDL88 1
2.76 76-CMDL86-CMDL78Planta i Alçats CMDL86-CMDL78 1
2.77 77-CMDL86 Planta i Alçats CMDL86 1
2.78 78-CMDL84 Planta i Alçats CMDL84 1
2.79 79-CMDL82BIS Planta i Alçats CMDL82BIS 1
2.80 80-CMDL82 Planta i Alçats CMDL82 1
2.81 81-CMDL80-78 Planta i Alçats CMDL80-78 1
2.82 82-CMDL76-CMDL72Planta i Alçats CMDL76-CMDL72 1
2.83 83-CMDL76 Planta i Alçats CMDL76 1
2.84 84-CMDL74 Planta i Alçats CMDL74 1
2.85 85-CMDL72 Planta i Alçats CMDL72

13.01 Serveis de TC línies troncals 1
3 PLANTA TRONCALS

01-TC-PLANTA
13.02 Serveis de BT línies troncals 101-BT-PLANTA
13.03 Canalització de gas 101-GAS-PLANTA
13.04 Xarxa d'aigua 101-AG-PLANTA

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U
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Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Comptador de gas

Enllumenat amb bácul (planta)

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

Cu / FO

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U
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Continua a C/ Foradada nº 87

ARQUETA DE

TRÀNSIT

CÀMERA DE TRÀNSIT

x4:(x3+1)

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

- x1: cable desconectado

(sin servicio)

cable sense servei

x3:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

Cu
 i F

O

Cu FO

Cu i FO

Cu
 

FO Cu

FO
FO

FO

Cu

FO

Cu i FO

C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

C

e

n

t

r

e

 

d

e

 

d

i

s

t

r

i

b

u

c

i

ó

n

º

 

3

3

5

6

4

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino del número 25 al 19

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:50

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020



Via de Bàrcino

VB
25

Carrer de

Foradada

CF
89

29.86

30.00

826156

481

71-75

62541

872935

Continua a C/ Foradada nº 87

ARQUETA DE

TRÀNSIT

CÀMERA DE TRÀNSIT

x4:(x3+1)

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

- x1: cable desconectado

(sin servicio)

cable sense servei

Cu
 i F

O

Cu i FO

Cu i FO

C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

FAÇANA D'ACTUACIÓ

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino nº 25 xamfrà amb Carrer de la Foradada nº 89

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:50

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE



C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

VB
23VB

25

826156

0
-
2

9
6

3
7

481

71-75

62541

872935

M
O

V
I
S

T
A

R

cable sense servei

Cu
 i F

O

Cu

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

FAÇANA D'ACTUACIÓ

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino número 23

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:40

AutoCAD SHX Text
16 m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE



C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

VB
21

VB
19

x3:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

FO Cu
 

FO Cu

FO

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

FAÇANA D'ACTUACIÓ

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino número 21

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:40

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE



C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

VB
19

482

11-15

76100

Cu

FO
FO

FO

Cu

FO

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

FAÇANA D'ACTUACIÓ

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino número 19

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:40

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE



VB
17

VB
15

VB
13

VB
11

32.32

0-29636

826157

481

56-65

85638

482

11-15

76100

x3:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

x3:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

FO

Cu

FO
 i C

u

Cu

FO i Cu

FO
 i C

u

FO

Cu

FO i Cu

FO

FO

FO i Cu FO

FO
 i C

u

FO i Cu

Armari comptador elèctric

V
ia

 d
e
 B

à
rc

in
o

C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino del número 17 al 11

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:50

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020



C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

VB
17

32.32

482

11-15

76100

x3:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

Cu

FO

Cu

Armari comptador elèctric

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

FAÇANA D'ACTUACIÓ

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino número 17

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:40

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE



C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

VB
15

32.32

0-29636

826157

481

56-65

85638

Cu

FO
 i C

u

Cu

FO i Cu

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

FAÇANA D'ACTUACIÓ

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino número 15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:40

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE



C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

VB
13

0-29636

826157

481

56-65

85638

x3:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

Cu

FO i Cu

FO
 i C

u

FO

Cu

FO i Cu

FO i Cu

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

FAÇANA D'ACTUACIÓ

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Via Bàrcino número 13

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:40

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE



C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

VB
11

FO i Cu

FO

FO

FO i Cu FO

FO
 i C

u

FO i Cu

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ
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GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:
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Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT
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Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)
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Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...
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GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure
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Conducte de gas
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SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües
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Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...
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SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)
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Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

Suport a façana per línia aèria de BT

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Cablejat elèctric subterrani

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric
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Desenvolupament de la xarxa
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FO enterrada per clavegueram
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SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica
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Canonada frigorífica
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SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden
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cablejat de fibra òptica...
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Conducte de gas
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Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP
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Antena parabòlica
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Canonada frigorífica
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AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani
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Carrer Mossèn

Epifani Lorda

Xamfrà

30.92

cable sense servei

481

86-45

52818

x4:(x3+1)

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

- x1: cable desconectado

(sin servicio)

FO i Cu

FO
 i C

u

 Cu

 C
u

 C
u

Creuament línies a

C/Foradada nº 73

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

Suport a façana per línia aèria de BT

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Cablejat elèctric subterrani

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

Comptador de gas

Enllumenat amb bácul (planta)

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...
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Carrer Mossèn

Epifani Lorda
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CF
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cable sense servei
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86-45

52818

x4:(x3+1)

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

- x1: cable desconectado

(sin servicio)

Creuament línies a

C/Foradada nº 73

 Cu FO

 Cu FO

 Cu  Cu FO

FO

FO

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

Suport a façana per línia aèria de BT

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Cablejat elèctric subterrani

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

Comptador de gas

Enllumenat amb bácul (planta)

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...
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x4:(x3+1)

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

- x1: cable desconectado

(sin servicio)

x4:(x3+1)

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

- x1: cable desconectado

(sin servicio)
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LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)

Connexió de fibra òptica (FO) i/o coure

(Cu) d'abonats a caixes de registre

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

Cablejat de telecomunicacions genèric

NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona

Antiabocament (xarxa planificada)

Desenvolupament de la xarxa

(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor
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79-81 CF
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CF
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 Cu FO

FO

FO  Cu

LLEGENDA

GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici

ELECTRICITAT - BT

Cablejat elèctric aeri per façana

Cablejat elèctric aeri penjat

Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS
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NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...
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(planificada)

Arqueta fibra òptica

Arqueta clavegueram

FO enterrada per clavegueram

Cable municipal IMI (enterrat)

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

FAÇANA D'ACTUACIÓ

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
B98_02-PLA.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
ALÇAT I PLANTA

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Foradada nº 83-85

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:40

AutoCAD SHX Text
16m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE



C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

a

 

F

o

r

a

d

a

d

a

C

a

r

r

e

r

 
M

o

s

s

è

n

 
E

p

i
f
a

n

i
 
L

o

r

d

a

V

i

a

 

d

e

 

B

à

r

c

i

n

o

C

a

r
r
e

r
 
d

e

 
V

i
c
e

n

ç
 
M

o

n

t
a

l

CF
87

29.86

Continua a C/

Foradada nº 89

x4:(x3+1)

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO
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(sin servicio)
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Caixa General de Protecció

Caixa de derivació

TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

GAS

Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)

SERVEIS PROPIS:

ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània
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NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,
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Connectar a registres:

VB 45
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52XXX

Armari comptador elèctric

CGP Retirada

EDIFICI EN OBRES

FO i Cu
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FO i Cu
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GENERAL

Protecció dels muntants

Entrada línies a l'interior de l'edifici
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Conducte de gas

ENLLUMENAT PÚBLIC

Línia elèctrica d'enllumenat públic

Caixa de derivació amb fusible per EP

Fanal col·locat a façana (alçat/planta)
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ANTENA TV

Cablejat d'antena

Antena parabòlica

CLIMATITZACIÓ

Canonada frigorífica

Aire acondicionat

AIGUA POTABLE

Canonada d'aigua potable subterrània

SANEJAMENT

Muntant de recollida d'aigües

Suport a façana per línia aèria de BT

Comptador de gas

Xarxa enterrada Vodafone Ono

Enllumenat amb bácul (planta)

Cablejat elèctric subterrani

Canalització soterrada Telefonica

Arqueta aigua vorera (instal·lació subterrània)
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Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica
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Torpedo per guia de cablejat de coure
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Conducte de gas
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Cablejat d'antena
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NOTA: Les instal·lacions particulars es poden

haber vist afectades per actuacions dels residents.

Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,

cablejat de fibra òptica...
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Xarxa Ajuntament de Barcelona
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Desenvolupament de la xarxa

(planificada)
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FO enterrada per clavegueram
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cablejat de fibra òptica...

Cu / FO

SANEJAMENT

Xarxa Ajuntament de Barcelona
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Exemple: aires acondicionats, antenes de TV,
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x5:

- x2: Telefonica Cu

- x2: Telefonica FO

- x1: Orange FO

x2:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

x4:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x2: Orange FO

x3:

- x1: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

- x1: Orange FO

x3:

- x2: Telefonica Cu

- x1: Orange FO

x3:

- x2: Telefonica Cu

- x1: Telefonica FO

Muntant aeri-subterrani
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LLEGENDA DE TELECOMUNICACIONS

Caixa de distribució Orange Fibra Óptica

Caixa de distribució Telefonica Fibra Óptica

Registre exterior per parells de coure

Torpedo per guia de cablejat de coure

Xarxa Vodafone Ono

Cablejat troncal de Telefonica de Coure

Cablejat troncal de Telefonica de Fibra Òptica

Cablejat troncal de Orange de Fibra Òptica

SOTERRAT

Canalització soterrada Telefonica

A FAÇANA

Cable municipal IMI

Caixa d'entroncament i repartidor

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U
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LLEGENDA D'AIGUA POTABLE

Tram d'aigua potable

100

Vàlvula

Boca d'aire

Descàrrega

DN 10 mm

Nota: Totes les escomeses d'aigua tenen la seva

arqueta i clau de pas a l'entrada de l'edifici.

CONSULTORIA TÈCNICA D'IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS AERIS AL BARRI
DE LA TRINITAT VELLA DE BARCELONA

AGUSTÍ MOSEGUÍ

Serveis d'Enginyeria, S.L.P.U

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
Parc

AutoCAD SHX Text
de la

AutoCAD SHX Text
Trinitat

AutoCAD SHX Text
72-82

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
42.I

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
9-13

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
86-84

AutoCAD SHX Text
94-92

AutoCAD SHX Text
98-96

AutoCAD SHX Text
77-79

AutoCAD SHX Text
73-75

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
80-78

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
119-121

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
84-74

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
92-90

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
70.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
36.B

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
37.I

AutoCAD SHX Text
38.I

AutoCAD SHX Text
41.B

AutoCAD SHX Text
41.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
82.B

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
40.I

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
57-61

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
44-43

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
Parc

AutoCAD SHX Text
de la

AutoCAD SHX Text
Trinitat

AutoCAD SHX Text
72-82

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
42.I

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
9-13

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
86-84

AutoCAD SHX Text
94-92

AutoCAD SHX Text
98-96

AutoCAD SHX Text
77-79

AutoCAD SHX Text
73-75

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
80-78

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
119-121

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
84-74

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
92-90

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
70.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
36.B

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
37.I

AutoCAD SHX Text
38.I

AutoCAD SHX Text
41.B

AutoCAD SHX Text
41.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
82.B

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
40.I

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
57-61

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
44-43

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
Parc

AutoCAD SHX Text
de la

AutoCAD SHX Text
Trinitat

AutoCAD SHX Text
72-82

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
42.I

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
9-13

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
86-84

AutoCAD SHX Text
94-92

AutoCAD SHX Text
98-96

AutoCAD SHX Text
77-79

AutoCAD SHX Text
73-75

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
80-78

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
119-121

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
84-74

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
92-90

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
70.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
36.B

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
37.I

AutoCAD SHX Text
38.I

AutoCAD SHX Text
41.B

AutoCAD SHX Text
41.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
82.B

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
40.I

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
57-61

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
44-43

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
Parc

AutoCAD SHX Text
de la

AutoCAD SHX Text
Trinitat

AutoCAD SHX Text
72-82

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
42.I

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
9-13

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
86-84

AutoCAD SHX Text
94-92

AutoCAD SHX Text
98-96

AutoCAD SHX Text
77-79

AutoCAD SHX Text
73-75

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
80-78

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
119-121

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
84-74

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
92-90

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
70.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
36.B

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
37.I

AutoCAD SHX Text
38.I

AutoCAD SHX Text
41.B

AutoCAD SHX Text
41.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
82.B

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
40.I

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
57-61

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
44-43

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
Parc

AutoCAD SHX Text
de la

AutoCAD SHX Text
Trinitat

AutoCAD SHX Text
72-82

AutoCAD SHX Text
72.I

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
42.I

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
9-13

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
32.X

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
86-84

AutoCAD SHX Text
94-92

AutoCAD SHX Text
98-96

AutoCAD SHX Text
77-79

AutoCAD SHX Text
73-75

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
80-78

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
16-8

AutoCAD SHX Text
119-121

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
73-77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
8-2

AutoCAD SHX Text
19.X

AutoCAD SHX Text
8.X-2.X

AutoCAD SHX Text
84-74

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
92-90

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
70.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
106-104

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
36.B

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
28.I

AutoCAD SHX Text
37.I

AutoCAD SHX Text
38.I

AutoCAD SHX Text
41.B

AutoCAD SHX Text
41.I

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
82.B

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
40.I

AutoCAD SHX Text
33-32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
31.I

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
57-61

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
44-43

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
14.B

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
90-88

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
T%%205TOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER CTB:

AutoCAD SHX Text
Mose_2013.ctb

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
FEBRER 2020

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
B98_03-TRO.dwg.dwg

AutoCAD SHX Text
SERVEIS EXISTENTS

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
Xarxa d'aigua

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A3 1:600

AutoCAD SHX Text
400m

AutoCAD SHX Text
A1 1:300



MOSE Serveis B98_Identificació de serveis existents aeris a Trinitat Vella
d'Enginyeria, S.L.P.U

ANNEX III – SERVEIS EXISTENTS

B98_Annexes.odt



MOSE Serveis B98_Identificació de serveis existents aeris a Trinitat Vella
d'Enginyeria, S.L.P.U

 XARXA D'AIGUA POTABLE

B98_Annexes.odt















MOSE Serveis B98_Identificació de serveis existents aeris a Trinitat Vella
d'Enginyeria, S.L.P.U

XARXA DE FIBRA ÒPTICA

B98_Annexes.odt



74 

45 

42I

41I

43 -44 

41B

40I

42 

41 

40 

39 

38 

20 -24 

26 

28 

30 

48 

50 

45 -47 

52 

49 

54 

51 

56 

58B

58 -58B

57B

60 

56B

55B

62 

54B

55 -59 

54 

52 -53 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

84 -86 

10 

12 

14 

16 

18 

59B

64 

63 
62 

61 

60 

88 

40 

34 

32 

38 

36 

53 

55 

57 

59 

64 

61 

66 

63 

68 

70 

72 

34 

36 

38 

25 -43 

40 

42 

44 -46 

25 

27 

29 

31 -49 

50 -54 
56I

56 -58 

19 

21 

23 

(3
65

60
0)

FO
RADADA

CAR
RER

(0
34

40
0)

BÀ
RC

IN
O

(028407)
A

U
S

O
N

A

CA
RR

ER

(3
65

60
0)

M
AR

E 
DÉU

 D
E 

LO
RDA

LA

DE

(0
28

40
7)

A
U

S
O

N
A

VIA

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940753

Id. solicitud 494761 - 4940753

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



1 -17 

6 

8 -16 

88 -90 

109 

107 

84 -86 

105 
2 -8 

57 -73 

76 -78 

30 

80 -82 

75 -103 

32 

1 -7 

9 -13 

22 

20 

18 

10 -14 

14B

52 -74 

(239504)

CARRER

DE

(2
80

50
8)

DE

M
O

S
S

È
N

EP
IF

AN
IL

O
RD

A

(239606)

(2
39

60
6)

PU
LG

AR

DEL

(239606) (340701)

TORRENT DE PERERA

(358707)

(340701)

VICENÇ MONTAL

CARRER

DEL

PU
LG

AR

DEL

PÉREZ

PARE

CARRER    DEL    TORRENT DE PERERA

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940756

Id. solicitud 494761 - 4940756

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



80I

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940754

Id. solicitud 494761 - 4940754

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



A-IX-C2

108 

87 89 
25 

23 

21 

19 

26 

29 

32 -33 

28 

30 

31 

24 

72 -82 

78I

(131100)

(700872)

PARC

DE LA

TRINITAT

(0
34

40
0)

BÀ
RC

IN
O

D
E

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940755

Id. solicitud 494761 - 4940755

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



8 -16 

19 

17 

15 

11 

13 

72I

18 

10 -14 

14B 1 

3 

5 

7 

9 

101I

B
À

R
C

IN
O

(034400)

DE

(358707)

(340701)

VIA

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940757

Id. solicitud 494761 - 4940757

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



A-IX-3

A-IX-C2

100 102 

79 -81 

2 -4 

104 -106 

6 

83 -85 

108 

87 89 

86 

88 

90 

92 

94 

96 

98 

100 

102 

28I

31I

27 

26 

29 

32 -33 

28 

30 

31 

24 

74 

73 -75 

76 

78 -80 

82 

41I
40I

37I

38I

39 

38 

37 

36B

36 

35 

34 

94 
96 57 -61 98 63 

119 -121 65 
67 

69 -71 
73 -77 

117 92 -94 

115 

111 -113 

88 -90 

46 -50 

44 

42 

40 
63 

65 

67 

69 

71 

72 

68 

1 

70 

72 

74 -84 

70I

96 -98 

86 

88 

90 -92 

77 -79 

81 

83 

85 

87 

89 

91 

82B

84 

5 
64 7 

9 -11 

11B
13 

15 
94 

17 
96 

19 
98 

56 -58 

41 60 -62 

51 
64 

43 -45 
66 

47 

49 -51 

53 

55 
52 57 

54 53 
56 

59 -63 
58 

55 

60 -62 

3 

(0
77

10
7)

(239504)

(1
31

10
0)

(028407)

FO
RADADA

AUSONA

PA
RE 

MAN
JÓ

N

(2
39

50
4)

CAR
RER

 D
EL

CARRER

(3
65

60
0)

D
E

(131100)

DE

CARRER

DEL

CARRER

(239504)

CARRER DEL PARE MANJÓN CA
RR

ER

LA

FORADADA

D
'

LA
M

AR
E 

D
ÉU

 D
E 

LO
R

D
A

CARRER

DE

LA

FORADADA (131100)

DEL

PÉREZ

PARE

CA
RR

ER

BÀ
RC

IN
O

D
E

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940758

Id. solicitud 494761 - 4940758

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



MOSE Serveis B98_Identificació de serveis existents aeris a Trinitat Vella
d'Enginyeria, S.L.P.U

XARXA D'ENLLUMENAT

B98_Annexes.odt



S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

G

G

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

74 

45 

42I

41I

43 -44 

41B

40I

42 

41 

40 

39 

38 

20 -24 

26 

28 

30 

48 

50 

45 -47 

52 

49 

54 

51 

56 

58B

58 -58B

57B

60 

56B

55B

62 

54B

55 -59 

54 

52 -53 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

84 -86 

10 

12 

14 

16 

18 

59B

64 

63 
62 

61 

60 

88 

40 

34 

32 

38 

36 

53 

55 

57 

59 

64 

61 

66 

63 

68 

70 

72 

34 

36 

38 

25 -43 

40 

42 

44 -46 

25 

27 

29 

31 -49 

50 -54 
56I

56 -58 

19 

21 

23 

(3
65

60
0)

FO
RADADA

CAR
RER

(0
34

40
0)

BÀ
RC

IN
O

(028407)
A

U
S

O
N

A

CA
RR

ER

(3
65

60
0)

M
AR

E 
DÉU

 D
E 

LO
RDA

LA

DE

(0
28

40
7)

A
U

S
O

N
A

VIA

RED DE ALUMBRADO

Cuadros de alumbrado

Tramos de línea

Soportes en fachada

Soportes en suelo

Otros soportes

Tipo alimentación soporte:

A - Aérea

G - Grapada

S - Enterrada

Z - Otros

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940753

Id. solicitud 494761 - 4940753

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



S

80I

RED DE ALUMBRADO

Cuadros de alumbrado

Tramos de línea

Soportes en fachada

Soportes en suelo

Otros soportes

Tipo alimentación soporte:

A - Aérea

G - Grapada

S - Enterrada

Z - Otros

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940754

Id. solicitud 494761 - 4940754

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S

108 

87 89 
25 

23 

21 

19 

26 

29 

32 -33 

28 

30 

31 

24 

72 -82 

78I

(131100)

(700872)

PARC

DE LA

TRINITAT

(0
34

40
0)

BÀ
RC

IN
O

D
E

RED DE ALUMBRADO

Cuadros de alumbrado

Tramos de línea

Soportes en fachada

Soportes en suelo

Otros soportes

Tipo alimentación soporte:

A - Aérea

G - Grapada

S - Enterrada

Z - Otros

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940755

Id. solicitud 494761 - 4940755

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



S

A

A

A

A S

S

S

S

A

A

A

S8 -16 

19 

17 

15 

11 

13 

72I

18 

10 -14 

14B 1 

3 

5 

7 

9 

101I

B
À

R
C

IN
O

(034400)

DE

(358707)

(340701)

VIA

RED DE ALUMBRADO

Cuadros de alumbrado

Tramos de línea

Soportes en fachada

Soportes en suelo

Otros soportes

Tipo alimentación soporte:

A - Aérea

G - Grapada

S - Enterrada

Z - Otros

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940757

Id. solicitud 494761 - 4940757

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

G

S

G

G

G
G

S

S

S

S

S

S
S

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

100 102 

79 -81 

2 -4 

104 -106 

6 

83 -85 

108 

87 89 

86 

88 

90 

92 

94 

96 

98 

100 

102 

28I

31I

27 

26 

29 

32 -33 

28 

30 

31 

24 

74 

73 -75 

76 

78 -80 

82 

41I
40I

37I

38I

39 

38 

37 

36B

36 

35 

34 

94 
96 57 -61 98 63 

119 -121 65 
67 

69 -71 
73 -77 

117 92 -94 

115 

111 -113 

88 -90 

46 -50 

44 

42 

40 
63 

65 

67 

69 

71 

72 

68 

1 

70 

72 

74 -84 

70I

96 -98 

86 

88 

90 -92 

77 -79 

81 

83 

85 

87 

89 

91 

82B

84 

5 
64 7 

9 -11 

11B
13 

15 
94 

17 
96 

19 
98 

56 -58 

41 60 -62 

51 
64 

43 -45 
66 

47 

49 -51 

53 

55 
52 57 

54 53 
56 

59 -63 
58 

55 

60 -62 

3 

(0
77

10
7)

(239504)

(1
31

10
0)

(028407)

FO
RADADA

AUSONA

PA
RE 

MAN
JÓ

N

(2
39

50
4)

CAR
RER

 D
EL

CARRER

(3
65

60
0)

D
E

(131100)

DE

CARRER

DEL

CARRER

(239504)

CARRER DEL PARE MANJÓN CA
RR

ER

LA

FORADADA

D
'

LA
M

AR
E 

D
ÉU

 D
E 

LO
R

D
A

CARRER

DE

LA

FORADADA (131100)

DEL

PÉREZ

PARE

CA
RR

ER

BÀ
RC

IN
O

D
E

RED DE ALUMBRADO

Cuadros de alumbrado

Tramos de línea

Soportes en fachada

Soportes en suelo

Otros soportes

Tipo alimentación soporte:

A - Aérea

G - Grapada

S - Enterrada

Z - Otros

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940758

Id. solicitud 494761 - 4940758

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



S

G

S

S

S

S

S

A

G

G

G

G

G

G

G

A

G

G

GG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
1 -17 

6 

8 -16 

88 -90 

109 

107 

84 -86 

105 
2 -8 

57 -73 

76 -78 

30 

80 -82 

75 -103 

32 

1 -7 

9 -13 

22 

20 

18 

10 -14 

14B

52 -74 

(239504)

CARRER

DE

(2
80

50
8)

DE

M
O

S
S

È
N

EP
IF

AN
IL

O
RD

A

(239606)

(2
39

60
6)

PU
LG

AR

DEL

(239606) (340701)

TORRENT DE PERERA

(358707)

(340701)

VICENÇ MONTAL

CARRER

DEL

PU
LG

AR

DEL

PÉREZ

PARE

CARRER    DEL    TORRENT DE PERERA

RED DE ALUMBRADO

Cuadros de alumbrado

Tramos de línea

Soportes en fachada

Soportes en suelo

Otros soportes

Tipo alimentación soporte:

A - Aérea

G - Grapada

S - Enterrada

Z - Otros

Id. proyecto 494761

Id. punto 4940756

Id. solicitud 494761 - 4940756

Fecha: 6 de noviembre de 2019 Escala: 1:500



MOSE Serveis B98_Identificació de serveis existents aeris a Trinitat Vella
d'Enginyeria, S.L.P.U

XARXA DE CLAVEGUERAM

B98_Annexes.odt



Codi:

Projecció UTM. ETRS89

TRINITAT VELLA

Coordenada centre:

XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA

(432663.12; 4589321.06) m.

Data: 06-11-2019
LLEGENDA

Anti-Inundació T10 o Mixta

Antiabocament

Anti-Inundació T>>10

Desenvolupament de la xarxa

Xarxa Aj. Barcelona

Clavegueró longitudinal particular

Xarxa altres organismes

Xarxa fora de servei

Zona en projecte

Zona en obres

XARXA PLANIFICADA XARXA EXISTENT

1/2000
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XARXA DE FIBRA ÒPTICA PEL CLAVEGUERAM

Projecció UTM. ETRS89 Escala:
(432663.12; 4589321.06) m.

06-11-2019Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: TRINITAT VELLA Xarxa projectada

Xarxa en construcció

Xarxa existent

Arqueta de fibra òptica

1/2000
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XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS

Projecció UTM. ETRS89 Escala:
(432663.12; 4589321.06) m.

06-11-2019Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: TRINITAT VELLA Xarxa planificada Dipòsit Hidrant Zona en projecte

ArquetaXarxa projectada Zona en obres

Xarxa existent

Sensor piezomètric

1/2000 Piezòmetre
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REFUGIS DE GUERRA I MINES A BARCELONA

Projecció UTM. ETRS89 Escala:
(432663.12; 4589321.06) m.

06-11-2019Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: TRINITAT VELLA Refugi de guerra (sense dades geomètriques específiques)

Refugi de guerra (amb dades geomètriques específiques)

Mina d'aigua
1/2000
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AFECTACION AT/MTPlano:Ref: 494761 - 13172739

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:432573.87; Y:4589194.83Fecha: 06/11/2019Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 494761 Punto:4940753 Descripción:TRINITAT VELLA Fecha Entrega: 6 de noviembre de 2019

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432573.868 Y: 4589194.831



Zona TRINITAT VELLA

80I

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 494761 Punto:4940754 Descripción:TRINITAT VELLA Fecha Entrega: 6 de noviembre de 2019

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432752.368 Y: 4589194.831
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 494761 Punto:4940755 Descripción:TRINITAT VELLA Fecha Entrega: 6 de noviembre de 2019

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432752.368 Y: 4589321.056
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 494761 Punto:4940757 Descripción:TRINITAT VELLA Fecha Entrega: 6 de noviembre de 2019
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Acometida
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Media A
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MATERIAL
.. - Cualquiera
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FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432752.368 Y: 4589447.281
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
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Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
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FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 494761 Punto: 4940753494761 -4940753

TRINITAT VELLA

Fecha Entrega:

6 de noviembre de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA
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POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 494761 Punto: 4940755494761 -4940755

TRINITAT VELLA

Fecha Entrega:

6 de noviembre de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432752.368 Y: 4589321.056
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 494761 Punto: 4940757494761 -4940757

TRINITAT VELLA

Fecha Entrega:

6 de noviembre de 2019

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 432752.368 Y: 4589447.281
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